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Katilo ,,RADIANT R1K/B principiné prijungimo schema su vienu

tiesioginio Sildymo kontaru iki 13 kW galios (G<=1,1 m3/h) ir tariniu R03

karsto vandens Sildytuvu.
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PASTABOS:

1. Skaicius prie jrenginiy ir armatdros prijungimo schemoje atitinka poz. Nr. ,RADIANT“ kondensaciniy katily principinés prijungimo
schemos rekomenduojama Ziniarastj.

2. Katilo prijungimo schemoje rekomenduojama naudoti ildymo sistemos vandens paruoiimo priemones. Zidreéti prijungimo
Ziniarastj poz. 41.,42.
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Katilo ,,RADIANT“ R1K/B principiné prijungimo schema su vienu

ROS tiesioginio Sildymo kontaru > 13 kW galios (G>1,1 m3/h) ir tariniu

karsto vandens Sildytuvu.
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PASTABOS:
1. Skaicius prie jrenginiy ir armatdros prijungimo schemoje atitinka poz. Nr. ,RADIANT“ kondensaciniy katily principinés prijungimo

schemos rekomenduojama Ziniarast;.
2. Katilo prijungimo schemoje rekomenduojama naudoti $ildymo sistemos vandens paruoimo priemones. Zidiréti prijungimo

Ziniarastj poz. 41.,42.
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Katilo ,,RADIANT“ R1K/B principiné prijungimo schema su dviem

Sildymo Ziedais, vienas tiesioginis, kitas su maisytuvu ir tariniu karsto R 09

vandens Sildytuvu.
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PASTABOS:

1. Skaicius prie jrenginiy ir armatdros prijungimo schemoje atitinka poz. Nr. ,RADIANT“ kondensaciniy katily principinés prijungimo
schemos rekomenduojama Ziniarastj.

2. Katilo prijungimo schemoje rekomenduojama naudoti ildymo sistemos vandens paruoiimo priemones. Zidreéti prijungimo
Ziniarastj poz. 41.,42.
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